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Szafka sterownicza tloczni
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Wtyczka stala 63A/400V 3P+PEN
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Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A

SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA
TLOCZNI SCIEKOW D-1
Domaszowice (dziatka nr 31/1)

OBJASNIENIA:

Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napigé zostaly zachowane w projektowanych obwodach.

Istniejgea sie¢ nn w uktadzie TN-C

Sposob podlgezenia agregatu pradotwérczego w szafee sterowniczej przepompowni nalezy wykonaé

poprzez wiyczke stalg natablicowg typu 634/400V — 3P+PE,
Uktad polgczen w zlgezu pomiarowym: TN-C

Ukiad polgczen wewnetrznych w szafce sterowniczej przepompowni: TN-S z uziomem ochronnym

niezaleznym elektrycznie od uziemienia sieci.

Obudowy zlgcza kablowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materiatu izolacyjnego (tworzywo sztuczne)

co zapewnia skuteczng ochrong przeciwporazeniowgq.
Stopien ochrony: min. IP44.

Uktad automatyki i
sterowania; Sterownik z
modutem komunikacyjnym
GPRS/GSM
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BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Mirostaw Rajca
46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Gérna 22-F
‘®/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074

E-mail: bpiemr@op.pl
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Rodzaj dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor. Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice u. Gléwna 26
Inwestycja: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach

gm. Domaszowice

Nazwa opracowania: Zasilanie elekiryczne tloczni $ciekéw sanitarnych

D-1 w Domaszowicach

‘Adres obiektu: Domaszowice (dzialka nr 31/1) B
Nazwa rysunk: Schemat zasadniczy zasilania_—, [
Projektant Mirosfaw Rajca 50/82/0p 2
Sprawdzajacy: mgr inz. Ryszard Zagwojski | 0PL0403PO0ES
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